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SCHEMAT
ZABEZPIECZENIA WYKOPU
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI
NA CZAS ROBOT MONTAZOWYCH W WYKOPIE

FOLIA ORIENTACYJNA KOLORU
CZERWONEGO DLA KABLI NN
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OSLONA RUROWA DZIELONA
) NA KONCACH RUR USZCZELNIONA
S~ PIANKA POLIURETANOWA

~~ WYKOP WASKOPRZESTRZENNY

min 0.5mdo 1.0 m min 0.5mdo 1.0 m

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzaé recznie. Na istniejace kable na czas robét nalezy zalozy¢ rure ochronng dwudzielng o $rednicy min
@110mm. Diugosé rury ochronnej winna wynosié szerokoét wykopu plus co najmniej 0,5m po kazdej ze stron do zakotwieniaw nienaruszonym gruncie. Oba
Kkofice rury ochronnej nalezy zabezpieczyé przed zamuleniem poprzez wypelnienie pianka poliuretanows na gleboko$é rury 0,3m. Rure oslonowa z kablem
umocowad w wykopie, a po zakoriczeniu robét kabel utozyé na 10cm podsypce piaskowej. Taka sama warstwg piasku musi byé obsypany kabel po bokach.
Gérna warstwa piasku po zageszczeniu musi mieé grubosé 20cm. Kazdy kabel zabezpieczyé oddzielng rur, niedopuszczaine jest zabezpieczanie dwdch lub
wigcej kabli jedng rurg ochronng. W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupeinic uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel nalezy przykry¢ folig oraz
gruntem rodzimym do poziomu terenu. Wystepujace skrzyzowania i zblizenia miedzy poszczegdlnymi urzadzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszg
spetniaé wymagania normy PNE 76/05 125 i PNE-05100-1:1998.
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